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VOCI DI CAPITOLATO PER TUBI E RACCORDI IN PVC-U PER ACQUEDOTTI 

CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 1452 
 
CARATTERISTICHE DELLE TUBAZIONI 
I tubi ed i raccordi in PVC-U per trasporto di acqua in pressione dovranno avere i requisiti 
previsti dalla normativa UNI e CEN vigente: 
 

• UNI EN 1452 : 2001 “Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d’acqua 
- Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U)” (con requisiti del D.M.174); 

• EN 1452: 1999 “Plastics piping systems for water supply – Unplasticized 
poly(vinylchloride) (PVC-U)” (con requisiti del D.M.174). 

 
I tubi ed i raccordi dovranno essere certificati da I.I.P. - Istituto Italiano dei Plastici con 
Marchio di conformità IIP-UNI o Piip o da altro organismo di certificazione di prodotto 
equivalente accreditato in conformità alla norma EN 45011. Quando osservate senza 
ingrandimento, le superfici interne e esterne dei tubi e dei raccordi dovranno essere lisce, 
pulite ed esenti da screpolature, cavità ed altri difetti superficiali che possano influire sulla 
conformità alla norma. Il materiale non dovrà contenere alcuna impurità visibile senza 
ingrandimento . Le estremità dei tubi dovranno essere tagliate in modo netto e 
perpendicolarmente all’asse del tubo. Tutti i tubi dovranno essere permanentemente 
marcati in maniera leggibile lungo la loro lunghezza riportando, con frequenza non minore 
di un metro, almeno le seguenti informazioni: 
 
•  identificazione del fabbricante; 
•  marchio di conformità IIP-UNI o Piip o equivalente; 
•  riferimento alla norma (UNI EN 1452 o EN 1452); 
•  materiale (PVC-U); 
•  dimensioni nominali; 
•  pressione nominale PN; 
•  data di produzione (data o codice). 
 
Tutti i raccordi dovranno essere permanentemente marcati in maniera leggibile riportando 
almeno le seguenti informazioni: 
•  identificazione del fabbricante; 
•  marchio di conformità IIP-UNI o Piip o equivalente (*); 
•  riferimento alla norma (UNI EN 1452 o EN 1452) (*); 
•  materiale (PVC-U o PVC-UH); 
•  dimensioni nominali; 
•  pressione nominale PN (*); 
•  data di produzione (data o codice) (*). 
(*): informazione che è possibile riportare anche su di un’etichetta. 
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STOCCAGGIO, MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO E POSA IN OPERA DELLE 
TUBAZIONI 
L’installazione ed il collaudo delle tubazioni dovranno essere eseguite, come applicabile, 
in conformità alle seguenti norme / guide: 

• UNI ENV 1046 :2003 “Sistemi di tubazioni e condotte di materia plastica – Sistemi 
di adduzione d’acqua e scarichi fognari all’esterno dei fabbricati – Raccomandazioni 
per l’installazione interrata e fuori terra”; 

• UNI ENV 1452 - 6 : 2003 “Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione 
d’acqua – Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) – Guida per l’installazione”. 

 
Stoccaggio, movimentazione e trasporto 
Durante la movimentazione ed il trasporto delle tubazioni dovranno essere prese tutte le 
necessarie precauzione per evitarne il danneggiamento; i tubi non dovranno venire in 
contatto con oggetti taglienti e, quando scaricati, non dovranno essere gettati o lasciati 
cadere o trascinati a terra. I tubi dovranno essere stoccati su superfici piane e pulite ed in 
cataste ordinate e di altezza tale da evitare deformazioni e danneggiamenti con particolare 
attenzione ai bicchieri dei tubi. 
 
Installazione 
In ogni caso le giunzioni e le curvature delle tubazioni in PVC-U non dovranno mai essere 
realizzate per saldatura o comunque per mezzo del calore. Si dovranno prendere le 
necessarie precauzioni quando si maneggiano ed installano le tubazioni a temperature 
inferiori ai 0°C. 
 
Installazioni interrate 
Il materiale di riempimento per il letto di posa e per la trincea delle installazioni interrate 
dovrà essere sabbia priva di ciottoli, sassi taglienti, pietre, agglomerati d’argilla, creta, 
sostanze organiche o eventuale terreno gelato. 
 
Installazioni sopra il suolo 
Per le installazioni sopra terra, si dovrà tenere conto delle variazioni dimensionali. Le 
tubazioni dovranno essere installate in modo da comportare nel sistema il minimo sforzo 
possibile dovuto alle espansioni ed alle contrazioni. 
 
Giunzioni ad anello elastomerico 
I tubi dovranno essere forniti con idonei anelli elastomerici al fine di assicurare la tenuta 
delle giunzioni. Se gli anelli elastomerici non sono già posizionali nel tubo, al momento 
dell’installazione della tubazione e prima del loro posizionamento, si dovrà procedere alla 
pulizia della loro sede ed eventualmente alla lubrificazione in conformità alle istruzioni del 
fornitore. Nel caso i tubi vengano tagliati in cantiere, il taglio dovrà essere perpendicolare 
all’asse e si dovrà effettuare lo smusso del codolo. I codoli dovranno essere inseriti nei 
bicchieri fino alla linea di riferimento (se presente) evitando contaminazioni. Nel caso di 
utilizzo di giunzioni ad anello elastomerico che non sopportano sforzi assiali, la  
separazione della giunzione nella applicazioni sotto il suolo dovrà essere prevenuta 
mediante blocchi di ancoraggio in cemento, mentre sopra il suolo dovranno essere 
utilizzate apposite staffe di ancoraggio. 



 

Revisione del 26/10/2005  Pag 3 / 3 

>VOCE DI CAPITOLATO
Technical specification

Giunzioni ad incollaggio 
Per le tubazioni destinate al trasporto di acqua per uso umano, dovranno essere utilizzati 
unicamente adesivi idonei. Per la giunzione delle tubazioni mediante incollaggio dovranno 
essere seguite le istruzioni del fornitore e le seguenti: 

 nel caso i tubi vengano tagliati in cantiere, il taglio dovrà essere perpendicolare alle 
estremità e si dovrà effettuare lo smusso del codolo; 

 assicurarsi che le superfici da essere giuntate siano pulite ed asciutte; 
 applicare l’adesivo in modo uniforme ed in direzione longitudinale; 
 procedere, nei tempi specificati dal fornitore, alla giunzione delle estremità; 
 rimuovere i residui di adesivo; 
 lasciare asciugare per almeno cinque minuti; 
 non sottoporre la tubazione alla pressione interna prima di quanto indicato dal 

fornitore. 
 

 


